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Anmerkung: sind Bestandteil des Errichters der signaltechnischen Anlage. ® sind Bestandteil des Errichters der signaltechnischen Anlage. Py
— Strecke mehrgleisig, nicht elektrifiziert
(Gleise im Schalthausbereich nicht isoliert) 16mm? Cu 16mm? Cu
— Anschluss am Gleis mit Schienenkontaktsystem "AR 60 D"
— Erdungsleitung ilber die Schwellenkopfmitte hochfiihren
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Bei Anordnung der TE & Bei Anordnung der TE X
nebeneinander beachten: nebeneinander beachten:
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